
整備の内容に関すること

質　　問 回　　　答

1

公募要領のｂの対象施設・設備で例えば
インバータ設備に該当すれば省エネ
何％を達成しなければならないとの制約
はないのか。

インバータ設備について省エネ何％かの制約はあり
ません。事業計画としてCO2削減率、CO2削減量は
事業採択等での審査の対象になります。

2

老朽化による更新工事で、ポンプをイン
バータ化する事業で、ポンプ、インバータ
設備、周辺の配管それに伴う流量計・電
磁弁、計装盤などがあった場合、補助の
対象は、ポンプ、インバータ設備それに
伴う周辺電気機器及び制御装置のみで
それ以外は対象外か。

補助対象施設の制御装置については、制御するた
めに必要不可欠であれば補助対象として差し支えあ
りません。それ以外の配管や電磁弁は対象外となり
ます。

3

事業報告はモーターやポンプについて
の事業の場合、電力量計をもうけて個別
に報告する必要があるのか、または全
体でよいのか。

事業報告はCO2削減効果等を報告していただきます
ので、CO2削減量を算出するために必要な測定を行
い、報告をしてください。
なお、電力量計を設置した場合、その費用は補助対
象外となります。

4

高効率モータ（トップランナー型）を使用
すると同容量の汎用型と比較すると入力
電流が増加して、省エネ化が図られず
結果としてＣＯ２削減にもならないがよい
のか。

計画全体でCO2削減効果が得られなければ補助事
業の基本的要件や目的に合わないことになります。

5
ハード対策事業計算ファイルの基本情
報入力部分でプルダウンメニューの選択
がわからない。

具体的な問題についてはメール等で問合せくださ
い。


